附件1：
广州市小水电站2025年第三个评定周期
生态流量泄放达标评定结果

根据《广东省水利厅 广东省生态环境厅 广东省能源局关于印发〈广东省小水电站生态流量泄放达标评定实施细则（试行）〉的通知》，市水务局会同市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局以广东省小水电生态流量监管平台统计数据为准，结合日常监管情况，对全市117座电站2025年第三个评定周期（9月1日~12月31日）生态流量泄放达标情况进行了评定，评定结果（具体情况见附件2）如下：
一、生态流量泄放达标率≥90%
（一）广州市管小水电站2座；
（二）增城区小水电站6座；
（三）从化区小水电站89座。
二、80%≤生态流量泄放达标率<90%
（一）从化区小水电站8座。
（二）增城区小水电站1座；
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从化区小水电站11座。
